
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Дирекција за водне путеве 
Београд 
Ул.Француска бр.9 
 
 
Предмет: Питања и одговори по јавној набавци – поступку мале вредности за радове 
увођења централног грејања на мб СПП VII, ЈНМВ бр. 33/05-2018. 
 
Питање: 
Потенцијални понуђач тражи појашњење спецификације броја алуминијумских ребара 
или броја радијаторских  места, тј.појашњење колики број ребара се уграђује у 
радијаторских места, тј. колико алуминијумских ребара се уграђује у ком радијатору? 
  
Даље наводи да у колони  јединичне мере нису унете у свим рубрикама и захтеване 
количине и да је потребно дати прецизан и јасан опис са унетим тачним количинама. 
 

Испорука и постављање алуминијумских грејних тела/радијатора и 
повезивање на систем централног грејања. Све радијаторе везати на 
систем преко 2 вентила (горњи и доњи) и навијком, и на сваки поставити 
одзрачни вентил, и то. 
- Ал радијатор висине 500mm 
- Ал радијато видине 600mm 
- Ал радијато видине 1200mm 

 
  
  
  
  
  

10 (колико ребара) 
25   (колико ребара)  
8   (колико ребара ) 
7   (колико ребара)

   
Понуђач констатује да грејно тело не може бити једно алуминијумско ребро. 
 
. 
 
 
Одговор: 
 
Комисија за јавну набавку бр. 33-05/2018 је пажљиво размотрила наведено и констатовала 
да је потребно кориговати техничку спецификацију,тј. извршити измену тендерске 
документације. Измена ће бити постављена на Порталу Управе и објављена на сајту 
наручиоца.  
 
 
Комисија за јавну набавку 
 


